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O D P O W I E D Z I na pytania  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ”Przebudowę i rozbudowę Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap 
II”, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”. 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców  dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji. 
 
I Dotyczy załącznika nr 13 do SIWZ — zestawienie parametrów i dodatkowych warunków 
wymaganych dla sal operacyjnych  
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku 13/3 l.p. 20, 13/4 l.p.15 i 13/5 Lp. 16 
lepszego rozwiązania polegającego na zamontowaniu jedynie samego wkładu idealnie zlicowanego z 
powierzchnią drzwi zamiast ramki ze stali nierdzewnej?  
Odpowiedź: 
Ad1) Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 13/1 l.p. 27 zegara sterowanego 
drogą radiową? Rozwiązanie takie jest bezobsługowe. Zegar nastawia się samodzielnie przy zmianie 
czasu z zimowego na letni i sam koryguje dokładność wskazań.  
 Odpowiedź: 
Ad2) Zgodnie z siwz 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drzwi z uszczelką umieszczoną na ościeżnicy 
(skrzydło drzwiowe wyposażone we wgłębienie dociskane do tej uszczelki)? Takie rozwiązanie jest 
lepsze od opisanego w SIWZ, ponieważ minimalizuje możliwość uszkodzenia mechanicznego 
uszczelki. W przypadku opisanym w SIWZ, uszczelka porusza się wraz ze skrzydłem drzwiowym, co 
zwiększa ryzyka jej mechanicznego uszkodzenia (dotyczy załącznika nr 13/4 i 13/5)  
Odpowiedź: 
Ad3) Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 4.  
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że przedmiotem zamówienia (dotyczy załącznika nr 
13/8) jest jedynie wykonanie okablowania i dostarczenie serwera a nie całego sprzętu i 
oprogramowania wymienionego w tym załączniku (kamera IP, system mikrofonu bezprzewodowego, 
system nagłośnienia, monitor medyczny dotykowy, komputer, zawieszenie na monitor dotykowy, 
oprogramowanie)? Jeżeli tak, to prosimy o informację, czy wyżej wymieniony sprzęt i 
oprogramowanie będzie przedmiotem innego postępowania przetargowego?  
Odpowiedź: 
Ad4) Tak, Zamawiający potwierdza zgodnie z siwz 
Pytanie 5.  
Blok operacyjny to szczególne miejsce, które powinno cechować się bardzo wysokimi rygorami 
higienicznymi, gwarantującymi maksymalną aseptykę i minimalizację zakażeń szpitalnych. Zwracamy 



 

się zatem do Zamawiającego z zapytaniem, czy w związku z powyższym oczekuje spełnienia 
powyższych wymogów I przedłożenia niżej wymienionych dokumentów (dotyczy załącznika nr 13/1 I 
nr 13/2):  
a. System posiadający izolację akustyczną dla ścianki dwu-powłokowej z paneli ściennych grubości 
13,5 mm, nie mniej niż; Rw (C; Ctr)=55, (-2; -8) dB. Należy przedstawić raport z badań  
b. System posiadający izolację termiczną dla ścianki dwu-powłokowej z paneli ściennych grubość 
13,5 mm na poziomie nie mniejszym niż: 1,70m² K/W; dla ścianki jedno-powłokowej z paneli o 
grubości 13,5mm na poziomie nie mniejszym niż 1,59m² K/W. Należy przedstawić raport z badań 
c. System szczelny posiadający badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwu-powłokowej z 
paneli ściennych o grubości 13,Smm — przepuszczalność powietrza nie większa niż: 0,67m3/hm2 
przy nadciśnieniu 250Pa. Należy przedstawić raport z badań  
d. W przypadku wymogów ochrony radiologicznej ochrona musi być osiągnięta poprzez wklejenie w 
spodnią część paneli oraz konstrukcji nośnej, odpowiedniej grubości warstwy ołowiu. Należy 
zastosować blachę ołowianą gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spełniającą wymagania 
normy PN-EN 12588:2009; Analogiczną ochronę radiologiczną należy zastosować również w 
drzwiach systemowych oraz wszelkiego rodzaju przeszkleniach znajdujących się w obrębie sali 
operacyjnej.  
e. Konstrukcja pojedynczego panelu: blacha stalowa chromowo-niklowa, (materiał: EN 1.4301) wg 
normy PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana płytą gipsowo-kartonową o 
grubości 12,5mm, zgodnej z normą PN-EN 520:2004÷A1:2009.  
f. Panele ścienne i sufitowe — lakierowane proszkowo (odpowiednio nierdzewne - ściany lub 
ocynkowane - sufit) dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach 
bakteriostatycznych (Jony srebra osadzane są w powłoce — lakierze - na etapie jego produkcji). 
Powyższe należy potwierdzić stosownym atestem PZH. Po wykonaniu zabudowy (montażu), należy 
dostarczyć w dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu wyniki badań próbek paneli użytych do 
zabudowy - potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia ścian. 
Metoda badania zgodna z ISO 22196,  
g. Uszczelka odporna na działanie UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz 
środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.  
Odpowiedź: 
Ad5 a,b,c,d,e,f,g) Zgodnie z siwz 
 
II. Dotyczy załącznika nr 11 do SIWZ — zestawienie parametrów i dodatkowych warunków 
wymaganych dla sal operacyjnych  
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/1 l.p. 3 i 11/11 I.p. 3 koszy 
sterylizacyjnych o wymiarach odpowiednio 580x285x260 mm oraz 580x285x130 mm?  
Odpowiedź: 
Ad1) Zgodnie z siwz  
Pytanie 2.  
 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie w załączniku nr 11/6 l.p. 4 przez możliwość 
montażu monitora i jednostki komputerowej w przypadku szafy przelotowej? Dodatkowo prosimy o 
informację, czy Wykonawca ma dostarczyć ten monitor i jednostkę komputerową? Jeżeli tak, to 
prosimy o podanie dokładnych parametrów tego sprzętu.  
Odpowiedź: 
Ad2) Poprzez możliwość montażu rozumie możliwość wstawienia monitora i komputera, 
Zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera i monitora 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9 l,p. 4 lampy głównej i 
satelitamej wyposażonej w 108 diód (każda)?  
Odpowiedź: 
Ad3) Nie dopuszcza 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9 l.p, I lampy głównej i 
satelitarnej wyposażonej w maksymalną moc 250W (każda)?  
Odpowiedź: 



 

Ad4) Tak dopuszcza 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9 I.p 10 lampy głównej o 
konstrukcji składającej się z 3 segmentów?  
Odpowiedź: 
Ad5) Zgodnie z siwz 
Pytanie 6. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9 Lp 13 lampy głównej z 
zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym 24-34cm?  
Odpowiedź: 
Ad6) Zgodnie z siwz 
Pytanie 7.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9 Lp 21 lampy głównej o 
regulacji natężenia światła w zakresie 5-100 %„ z regulacją w minimum 7 stopniach elektroniczną?  
Odpowiedź: 
Ad7) Zgodnie z siwz 
Pytanie 8.  
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku_nr 11/9 Lp 27 lampy satelitarnej o 
konstrukcji składającej się z 3 segmentów? 
Odpowiedź: 
Ad8) Tak dopuszcza 
Pytanie 9.  
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9 l.p 30 lampy satelitarnej z 
zakresem regulacji średnicy pala bezcieniowego w polu operacyjnym 24-34cm?  
Odpowiedź: 
Ad9) Zgodnie z siwz 
Pytanie 10.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9 l.p 32 lampy satelitarnej z 
wgłębnością oświetlenia L1-i-L2 120 cm?  
Ad10) Tak dopuszcza 
Pytanie 11.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9 l.p 38 lampy satelitarnej o 
regulacji natężenia światła w zakresie 5-100 %„ z regulacją w minimum 7 stopniach elektroniczną?  
Odpowiedź: 
Ad11) Zgodnie z siwz 
Pytanie 12.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9a l.p. 4 lampy głównej i 
satelitarnej wyposażonej w 108 diód (każda) 
Odpowiedź: 
Ad12) Zgodnie z siwz 
Pytanie 13.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9a l.p. 4 lampy głównej i 
satelitarnej wyposażonej w maksymalną moc 250W (każda)?  
Odpowiedź: 
Ad13) Tak dopuszcza 
Pytanie 14. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9a l.p 10 lampy głównej o 
konstrukcji składającej się z 3 segmentów?  
Odpowiedź: 
Ad14) Zgodnie z siwz 
Pytanie 15.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9a l.p 13 lampy głównej z 
zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym 24-34cm?  
Odpowiedź: 
Ad15) Zgodnie z siwz 



 

Pytanie 16.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11./9a l.p 21 lampy głównej o 
regulacji natężenia światła w zakresie 5-100 %„ z regulacją w minimum 7 stopniach elektroniczną?  
Odpowiedź: 
Ad16) Zgodnie z siwz 
Pytanie 17. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9a l.p 27 lampy satelitarnej o 
konstrukcji składającej się z 3 segmentów?  
Odpowiedź: 
Ad17) Tak dopuszcza 
Pytanie 18.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9a l.p 30 lampy satelitarnej z 
zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym 24-34cm?  
Odpowiedź: 
Ad18) Zgodnie z siwz 
Pytanie 19. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9a l.p 32 lampy satelitarnej z 
wgłębnością oświetlenia L1+L2 120 cm?  
Odpowiedź: 
Ad19) Tak dopuszcza 
Pytanie 20.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/9a l.p 38 lampy satelitarnej o 
regulacji natężenia światła w zakresie 5-100 %„ z regulacją w minimum 7 stopniach elektroniczną?  
Ad20) Zgodnie z siwz 
Pytanie 21.  
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/10 l.p 3 lampy wyposażonej w 
źródło światła kopuły w technologii LED?  
Odpowiedź: 
Ad21) Tak dopuszcza 
Pytanie 22.  
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/20 l.p. 3, 11/29 l.p. 3 myjni 
wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304)?  
Odpowiedź: 
Ad22) Zgodnie z siwz 
Pytanie 23.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 11/20 l.p. 3, 11/29 l.p, 3 myjni 
wyposażonej w koryto wykonane z materiału typu CORIAN, natomiast panel ścienny wykonany ze 
stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304)?  
Odpowiedź: 
Ad23) Tak dopuszcza 
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