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LEGENDA

l OZNACZENIA DROG POZAROWYCH

—v WEJSCIA DO BUDYNKU

u KUREK GLOWNY INSTALACJI GAZOWE]J

E PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

—_._1‘__ -m— HYDRANT ZEWNETRZNY

MIEJSCE ZBIORKI DO EWAKUACII

@ DROGA POZAROWA - NIE ZASTAWIAC
Droga
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BUDYNEK GLOWNY OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE

BUDYNKI SASTADUJACE Z OCR KORFANTOW

BRAMA WJAZDOWA O SZEROKOSCI 4,60 m, OTWIERANA ELEKTRYCZNIE

brama wjazdowa o szerokoéci

4,89 m

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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PLAN SYTUACYJNY

OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI
48-317 KORFANTOW, UL. WYZWOLENIA 11

TNWESTYCJA:
DOSTOSOWANIE OBIEKTU BUDYNKU

OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACIT W KORFANTOWIE, UL. WYZWOLENIA 11
DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

TEVAT: ESPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

INWESTOR:

OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACII
UL.  WYZWOLENIA 11, 48-317 KORFANTOW

'OPRACOWANIE SCHEMATOW
7

OPRACOWAL: SPRAWDZIL: DATA: i SKALA: NUMER RYS.:
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